
 

  

ИНФОРМАЦИОННО  СЪОБЩЕНИЕ 

ОТНОСНО: Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП 

Уважаеми дами и господа, 

      „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД ви уведомява, че провежда пазарна 
консултация по реда на чл.44 от ЗОП  чрез събиране на оферти за  
„Възстановяване функционалността на Абсорбер 8 и прилежащите му 
съоръжения“. Офертата трябва да е с валидност 6 (шест) месеца и следва да 
съдържа следната информация : 
 
 Общи сведения 

Настоящoтo техническo задание се отнася до възстановяване на  
съществуващото положение на Асорбер 8, демонтаж и монтаж на нови полеви 
устройства, кабелни лавици и пневмошлаух, местни и междинни табла за връзка с 
измервания и управление на арматура, демонтаж, доставка и монтаж на нова 
апаратура за въвеждане в експлоатация на КОВ 8, повреден от пожара в Абсорбер 
Целта на задачата е възстановяване работоспособността  на  СОИ 8. Концепциите 
за сигурност и управление да се запазят на досега съществуващото ниво т.е. 
остават непроменени. 

 
Ценовата оферта на кандидатите да бъде съобразена със следното: 
 
№ по 
ред 

Дейности Количество/броя/ Ед. цена Обща цена 

I. Доставка оборудване към Абсорбер 8     
1. Управление пожарни клапи 6 бр.   
2. Платка – AMRI_KSB 4203577_8_9 6 бр.   
3. Разпределител-  AMRI KSB 42009943 6 бр.   
4. Бобина -  AMRI KSB 42383322 6 бр.   
5. Управление  клапи димистри 48 бр.   
6. Платка – AMRI_KSB 4203577_8_9 48 бр.   
7. Разпределител-  AMRI KSB 42009943 48 бр.   
8. Бобина -  AMRI KSB 42383322 48 бр.   
9. Управление клапи промивка 08ПРЦ 

 
4 бр.   

10. Платка – AMRI_KSB 4203577_8_9 4 бр.   
11. Разпределител-  AMRI KSB 42009943 4 бр.   



12. Бобина -  AMRI KSB 42383322 4 бр.   
13. Управление клапи дренаж 08ПРЦ 

 
4 бр.   

14. Платка – AMRI_KSB 4203577_8_9 4 бр.   
15. Разпределител-  AMRI KSB 42009943 4 бр.   
16. Бобина -  AMRI KSB 42383322 4 бр.   
17. Управление смукателна клапа 08ПРЦ 4 бр.   
18. Ел двигател.. 1,6 кW; 2820min-1; 400V/3,7A 4 бр.   
19. Контролен блок   DMI 120-B3-40. 40÷120 N/m 

работен обхват 25÷120 
4 бр.   

20. Табло 08BLF01GH002; Табло за управление клапи 
демистри и пожарна вода 

1 бр   

21. Предпазител G101 C25 In= 25A; 50/60Hz; Ue= 
240VAC; Icu15kA; Ics50%Icu 

1 бр.   

22. Интерфейсно реле Phoenix contact: 
PLC-RSC- 24DC/21 – 2966171; Напрежение на 

бобината Un= 24V DC 
Prod. Nr. 2966171 

70 бр.   

23. Предпазител G101 C01 In= 1A; 50/60Hz; Ue= 
240VAC; Icu15kA; Ics50%Icu 

70 бр.   

24. Помощни контакти CA H (за предпазител G101 
C01) Ref. No. 672567, In= 5A; Un= 240V AC 

71 бр.   

25. Клема UK 10 N BU- Phonix 30 05 08 6 1 бр.   
26. Ground terminal USLKG 10 N - Phonex 30 03 92 3 1 бр.   
27. Клема - UK 5 N PHOENIX 30 04 36 2 5 бр.   
28. Клема - PIK 4-PE/L/N  PHOENIX 27 14 01 9 70 бр.   
29. Клема UKK5 PHOENIX 27 74 01 7 70 бр.   
30. Табло 08UVD30GV101 1 бр.   
31. Мълниеносна защита 1 бр.   
32. Клеми 2.5 mm2 4 бр.   
33. Разходомер процесна вода демистри; ABB MAG 

XE DE41FP1HHF1ASA2EAA12/ E4BKD03000E-
DIN100 flang PN40 measuring senzor PFA electrode 
made of Hastelloy C4 4-20mA((4-wire), 24VDC IP67 

 

1 бр.   

34. Диференциално налягане на абсорбер 8; Hartman 
&Braun ASK800 1590A-4310 545 Y04 050 060 064 
193 070 023 044 206 418 395 G11 205 A30 904 905 

Z2E Membrane Hastelloy C4 or1.4404 O-ring Buna 
Flange 1/4-18 NPT both side 4-20mA(2-wire) linear 

IP65 

1 бр.   

35. Налягане  08ПРЦ; Hartman &Braun ASD 800 for 
Guade Ressure ASD 800 V1596AE-2018 545 Y04 023 
044 206 418 699 P13 P36 G11 205 A30 904 905 Z2E  

Flat Membrane pressure switch Hastelloy 
C(P13)/Tantal (P14)  Flange DN80(3'') PN16 24VDC 

4-20mA(2-wire) linear IP65 

8 бр.   

36. Налягане пожарна вода; Hartman &Braun ASD 
800 for Guade Ressure ASD 800 V1596A-2022 545 
Y04 057 060 067 023 044 206 418 G11 205  904 905 

Z2E  measuring sensor Hastelloy 1.4571 O-ring Buna   
24VDC 4-20mA(2-wire) linear IP65 

1 бр.   

37. Температурни сонди; ABB SensyTemp WT R 4 бр.   



V10513-L75EA1F11 2 x Pt 100, 3-wire защитен 
кожух ToC K3:1,4571: L=K4 D=15x2mm 1.4571 
номинална дължина: 7   L=1000mm Head material: 
Welded Prottection Tube ToC K3:1.4571-1000mm; 
Присъединяване към процеса: Фланец DN50 PN40 
материал стомана 1,4571(DIN 2527) one side weided 
conected to process-фланец DN100 PN40 с външна 
защитена тръба включително  тефлонов пръстен 
;вграден преобразувател:  1         TR 04 ECO 
V11531-13173 0-200°C 4-20mA; IP656 

 
38. Температурен преобразувател; Трансмитер за 

вграждане в глава:  TR 04 ECO V11531-13173 0-
200°C 4-20mA; IP656 
 

4 бр.   

39. Нивомери абсорбер 8; Трансмитер за налягане 
Hartman &Braun ASD 800  ASD 800 V1596AE-2018 
545 Y04 023 044 206 418 699 P13 P36 G11 205 A30 
904 905 Z2E  плоска мембрана Hastelloy 
C(P13)/Tantal (P14)  фланец DN80(3'') PN16 24VDC 
4-20mA(2-проводен) linear IP65 
 

3 бр.   

40. Кабел Управление клапи демистри и Управление 
пожарни клапи ; тип: NYY-J ; 4x1.5; 

5500 м.   

41. Кабел Управление клапи демистри; тип: JE- 
Y(St)Y ; 24x2x0,8mm 

1320 м.   

42. Кабел крайни пожарни клапи; тип: JE-LiY(St)Y 
4х2x0.5mm 

1125 м.   

43. Пневмо шлаух тип: Pa 12 (полиамид) ф8x6 мм ; 
работна температура-40÷80⁰С; 
работно налягане 20 Ваr 

1000 м.   

44. Съединителни кутии с размери: 20х20см-материал 
прахово боядисан метал 

6 бр.   

45. Съединителни кутии с размери: 40х60см-материал 
прахово боядисан метал 

1 бр.   

46. Кабелни скари Ritall – 500х100х3000 80 бр.(240 м.)   
47. Кабелни скари Ritall – 100х100х3000 70 бр.(210 м.)   
II. Доставка на оборудване за КОВ 8:    

1. Захранване Phoenix contact 10А 1 бр.   
2. Захранване Phoenix contact 1А 1 бр.   
3. Контролер SIEMENS 6ES7 314-1AE04-0AB0 V1.2 

 
1 бр.   

4. SIEMENS  DI 16 x DC24V 
6ES7 321-1BH01-0AA0 
 

3 бр.   

5. SIEMENS  DO 16 Relays 
6ES7 322-1HH00-0AA0 
 

1 бр.   

6. SIEMENS  DO 8 Relays 
6ES7 322-1HF00-0AA0 
 

1 бр.   

7. SIEMENS  AI 8 12bit 
6ES7 331-7KF01-0AB0  
 

2 бр.   



8. Панел SIEMENS  OP7 
6AV3 607-1JC20-0AX1 
 

1 бр.   

9. TRIP Amplifier 2231P 
PR Electronics 

3 бр.   

10. Изключватели по температура 
Limit Switch MCR-PSP-DC ord. code 2811925 
 

5 бр.   

11. Реле за ниска скорост Under speed relay 
RS Components  Type 45175 
 

1 бр.   

12. Реле 24V SCHNEADER 10 бр.   
13. Необходимо допълнително оборудване ( 

конвертори,адаптери , удължители , крепежни 
елементи,свързващи комплекти , щекери,водачи и 
т.н. ) – по усмотрение на изпълнителя 

1 комплект 

  

III. Демонтажни, монтажни дейности и изпитания    
1. Демонтажни дейности    
2. Монтажни дейности и пусково-наладъчни 

дейности 
   

3. Изпитания на РСУ- единични и общи    

 
 

 
В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено 
„или еквивалентно/и” навсякъде, където са посочени стандарти, 
спецификации, технически оценки, технически одобрения или технически 
еталони по чл.48, ал.1, т. 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, 
източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство 
съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗОП. Еквивалентността се доказва по реда на чл. 50 и 
52 от ЗОП. 
 
Офертата трябва да бъде представена в срок до 16.00 часа на 10.09.2019 г. 
На е-mail: NEYCHEV@TPP2.COM 
За допълнителна информация: инж. Н.Нейчев  тел.:042/662270, е-mail: 
NEYCHEV@TPP2.COM 


